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Sindaco del Comune di Soriano nel Cimino

ASL Viterbo
/aw tZZ//OOéW 57 2022 Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Acque potabili pubbliche

Via Enrico Fermi,15

Viterbo

Ep.c Direttore Tecnico Operation 1
Ing. Alessandro Fraschetti

Direttore Tecnico Operation 2
Ing. Fabio Giorgi

Oggetto: richiesta verifica analitica alla ASL di competenza.

A seguito della nota ASL prot. n° 66934 del 12/09/22 si comunica che Talete ha applicato tutti
i correttivi per il rientro della non conformita relativa alla F.p. Casalaccio (Soriano nel Cimino).
A tal fine in data 14/09/22 é stato svolto un nuovo campionamento il cui esito per i parametri
batteriologici & conforme al D.Lgs 31/01 (certificato allegato).

Quindi siamo a richiedere una nuova verifica analitica alla ASL di competenza.

Cordiali saluti.
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Certificato n. 5688/2022 del 15/09/2022
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Nominativo cliente ; Indirizzo Localita

TALETE S.P.A. J VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo D campione | ID BDP
Personale Talete | 5731/2022  5734/2022

Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controlio effettuato da Data controllo
14/09/2022 BELARDI ANDREA 14/09/2022
Motivo Tipo contenitore Numero
BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via Casalaccio 2 ( incrocio strada Molinella ) - RETE PIOGGE
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA | VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100mi
85 |E.coli 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR {DX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100mi
Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile.
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